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Demande du 03.01.24

Rapport du 23.01.24

Votre Référence

Echantillon(s)

Paramètre Méthode Unité MB24-0221 critères

Couleur méthode interne* ABSENCE ABSENCE #

Odeur méthode interne* ABSENCE ABSENCE #

Saveur méthode interne* - NÉANT #

Temp. mesure pH méthode interne* °C 19.3 -

Turbidité DIN EN ISO 7027-1 (1) FNU <0.5  ≤ 1 #

pH EN ISO 10523 (1) 7.4 6.5 à  9.5 #

Conductivité 25°C NF EN 27888 (1) µS/cm 471  ≤ 2500 #

Ammonium DIN 38406-5 (1) * mg/L <0.05  ≤ 0.5 #

Nitrite NF ISO 10304-1 (1) mg/L <0.05  ≤ 0.5

Chlorure NF ISO 10304-1 (1) mg/L 18  ≤ 250 #

Nitrate NF ISO 10304-1 (1) mg/L 24  ≤ 50

Sulfate NF ISO 10304-1 (1) mg/L 25  ≤ 250 #

Fluorure NF ISO 10304-1 (1) mg/L <0.1  ≤ 1.5

Bromure NF ISO 10304-1 (1) mg/L <0.1 -

Chlorite NF ISO 10304-1 (1)* mg/L 0.4  ≤0.70

Chlorate NF ISO 10304-1 (1)* mg/L <0.1  ≤0.70

Cyanures totaux LCK 315 & DIN 38405-13 (1)* mg/L <0.01  ≤ 0.05

COT (TOC) DIN EN 1484-H3 (1)* mg/L <0.8 -

Fe NF ISO 11885 (1) mg/L <0.02  ≤ 0.2 #

Na NF ISO 11885 (1) mg/L 13  ≤ 200 #

K NF ISO 11885 (1) mg/L 2 -

Ca NF ISO 11885 (1) mg/L 78.1 -

Mg NF ISO 11885 (1) mg/L 4.7 -

Zn NF ISO 11885 (1) mg/L <0.1 -

Si NF ISO 11885 (1) mg/L 3.0 -

B NF EN ISO 17294-2 (1) mg/L 0.0143  ≤ 1.5

Al NF EN ISO 17294-2 (1) mg/L 0.0031  ≤ 0.2 #

Cr NF EN ISO 17294-2 (1) mg/L <0.0002  ≤ 0.025

Mn NF EN ISO 17294-2 (1) mg/L 0.0002  ≤ 0.050 #

Ni NF EN ISO 17294-2 (1) mg/L 0.0005  ≤ 0.020
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Dossier 24-00045 (analyses complètes)

Eau(x) communau(x) remis par le client le 03.01.2024

Pack 4

Rapport d'Analyses

(1) méthode interne selon la norme citée; (2) méthode interne; (3) soustraitance; * hors champs d'accréditation; # valeur guide

Seul le laboratoire de Luxcontrol SA est accrédité ISO/CEI 17025:2017 sous le numéro d’accréditation 1/005
Les résultats d'analyse se rapportent uniquement aux échantillons analysés.
Si l'échantillonnage n'a pas été effectué par le laboratoire, les résultats s'appliquent aux échantillons tels que reçus.
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur simple demande.
Ce rapport ne peut pas être partiellement reproduit sans l'accord écrit et préalable de Luxcontrol SA.

Emilie Salis
Technicienne chimiste

Andre Muller
Directeur Technique
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L-4354 Esch/Alzette

Demande du 03.01.24

Rapport du 23.01.24

Votre Référence

Echantillon(s)

Paramètre Méthode Unité MB24-0221 critères

Cu NF EN ISO 17294-2 (1) mg/L 0.0317  ≤ 2

As NF EN ISO 17294-2 (1) mg/L <0.0001  ≤ 0.010

Se NF EN ISO 17294-2 (1) mg/L <0.005  ≤ 0.020

Cd NF EN ISO 17294-2 (1) mg/L <0.0001  ≤ 0.005

Sb NF EN ISO 17294-2 (1) mg/L <0.0001  ≤ 0.010

Pb NF EN ISO 17294-2 (1) mg/L 0.0008  ≤ 0.010

Hg NF EN ISO 17294-2 (1) mg/L <0.0001  ≤ 0.001

Dichlorméthane NF EN ISO 10301 (1) µg/L <1.0 -

Chloroforme NF EN ISO 10301 (1) µg/L <1.0 -

1,1,1-Trichloréthane NF EN ISO 10301 (1) µg/L <1.0 -

Tetrachlorméthane NF EN ISO 10301 (1) µg/L <1.0 -

1,2-Dichloroéthane NF EN ISO 10301 (1) µg/L <0.3  ≤ 3

Trichloréthylène NF EN ISO 10301 (1) µg/L <1.0 -

Tetrachloréthylène NF EN ISO 10301 (1) µg/L <1.0 -

Somme (Trichlor+Tetrachlor)éthylène NF EN ISO 10301 (1) µg/L <1.0  ≤ 10

Bromodichlorméthane NF EN ISO 10301 (1) µg/L <1.0 -

Dibromochlorométhane NF EN ISO 10301 (1) µg/L <1.0 -

Bromoforme NF EN ISO 10301 (1) µg/L <1.0 -

Somme THM NF EN ISO 10301 (1) µg/L <5.0  ≤ 100

Benzène NF ISO 11423-1 (1) µg/L <0.1  ≤ 1

Toluène NF ISO 11423-1 (1) µg/L <0.1 -

Ethylbenzène NF ISO 11423-1 (1) µg/L <0.1 -

m-/p- Xylène NF ISO 11423-1 (1) µg/L <0.2 -

o- Xylène NF ISO 11423-1 (1) µg/L <0.1 -

Somme BTEX NF ISO 11423-1 (1) µg/L - -

Naphtalène ISO 28540 (1) µg/L <0.01 -

Acénaphtylène ISO 28540 (1) µg/L <0.01 -

Acénaphthène ISO 28540 (1) µg/L <0.01 -

Fluorène ISO 28540 (1) µg/L <0.01 -

Phénanthrène ISO 28540 (1) µg/L <0.01 -
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Dossier 24-00045 (analyses complètes)

Eau(x) communau(x) remis par le client le 03.01.2024

Pack 4

Rapport d'Analyses

(1) méthode interne selon la norme citée; (2) méthode interne; (3) soustraitance; * hors champs d'accréditation; # valeur guide

Seul le laboratoire de Luxcontrol SA est accrédité ISO/CEI 17025:2017 sous le numéro d’accréditation 1/005
Les résultats d'analyse se rapportent uniquement aux échantillons analysés.
Si l'échantillonnage n'a pas été effectué par le laboratoire, les résultats s'appliquent aux échantillons tels que reçus.
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur simple demande.
Ce rapport ne peut pas être partiellement reproduit sans l'accord écrit et préalable de Luxcontrol SA.

Emilie Salis
Technicienne chimiste

Andre Muller
Directeur Technique
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Votre Référence

Echantillon(s)

Paramètre Méthode Unité MB24-0221 critères

Anthracène ISO 28540 (1) µg/L <0.01 -

Fluoranthène ISO 28540 (1) µg/L <0.01 -

Pyrène ISO 28540 (1) µg/L <0.01 -

Benzo(a)anthracène ISO 28540 (1) µg/L <0.01 -

Chrysène ISO 28540 (1) µg/L <0.01 -

Benzo(b)fluoranthène ISO 28540 (1) µg/L <0.01 -

Benzo(k)fluoranthène ISO 28540 (1) µg/L <0.003 -

Benzo(a)pyrène ISO 28540 (1) µg/L <0.003  ≤ 0.01

Indeno(1,2,3-cd)pyrène ISO 28540 (1) µg/L <0.003 -

Dibenzo(a,h)anthracène ISO 28540 (1) µg/L <0.01 -

Benzo(ghi)perylène ISO 28540 (1) µg/L <0.01 -

Somme  HAP 11-16 ISO 28540 (1) µg/L -  ≤ 0.1

Benzo(j)fluoranthène GC-MS (2)* µg/L <0.01 -

BrO3- DIN EN ISO 15061 (3)* mg/L <0.003  ≤ 0.010

Pesticides + médicaments (annexe) (3)* Annexe AR-24-TI-000513  ≤ 0.100

TH (Dureté totale) NF T90-003 (1) °f 11.1 -

TAC (Titre Alcalimétrique Complet) NF EN ISO 9963-1 (1) °f 16 -

OUI
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Dossier 24-00045 (analyses complètes)

Eau(x) communau(x) remis par le client le 03.01.2024

Pack 4

Conforme aux critères suivant la loi 23/12/22 qualité des eaux destinées à la consomation humaine

Rapport d'Analyses

(1) méthode interne selon la norme citée; (2) méthode interne; (3) soustraitance; * hors champs d'accréditation; # valeur guide

Seul le laboratoire de Luxcontrol SA est accrédité ISO/CEI 17025:2017 sous le numéro d’accréditation 1/005
Les résultats d'analyse se rapportent uniquement aux échantillons analysés.
Si l'échantillonnage n'a pas été effectué par le laboratoire, les résultats s'appliquent aux échantillons tels que reçus.
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur simple demande.
Ce rapport ne peut pas être partiellement reproduit sans l'accord écrit et préalable de Luxcontrol SA.

Emilie Salis
Technicienne chimiste

Andre Muller
Directeur Technique
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Disclaimer:
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		Job		2401012A

		Order no		Dossier 24-00045 (analyses complètes)

		Sample(s)		Eau(x) communau(x) remis par le client le 03.01.2024

Pack 4



		Parameter		Methode		Unit		MB24-0221

		Couleur		méthode interne*				ABSENCE

		Odeur		méthode interne*				ABSENCE

		Saveur		méthode interne*				-

		Temp. mesure pH		méthode interne*		°C		19,3

		Turbidité		DIN EN ISO 7027-1 (1)		FNU		<0,5

		pH		EN ISO 10523 (1)				7,4

		Conductivité 25°C		NF EN 27888 (1)		µS/cm		471

		Ammonium		DIN 38406-5 (1) *		mg/L		<0,05

		Nitrite		NF ISO 10304-1 (1)		mg/L		<0,05

		Chlorure		NF ISO 10304-1 (1)		mg/L		18,0

		Nitrate		NF ISO 10304-1 (1)		mg/L		24,0

		Sulfate		NF ISO 10304-1 (1)		mg/L		25,0

		Fluorure		NF ISO 10304-1 (1)		mg/L		<0,1

		Bromure		NF ISO 10304-1 (1)		mg/L		<0,1

		Chlorite		NF ISO 10304-1 (1)*		mg/L		0,4

		Chlorate		NF ISO 10304-1 (1)*		mg/L		<0,1

		Cyanures totaux		LCK 315 & DIN 38405-13 (1)*		mg/L		<0,01

		COT (TOC)		DIN EN 1484-H3 (1)*		mg/L		<0,8

		Fe		NF ISO 11885 (1)		mg/L		<0,02

		Na		NF ISO 11885 (1)		mg/L		13

		K		NF ISO 11885 (1)		mg/L		2

		Ca		NF ISO 11885 (1)		mg/L		78,1

		Mg		NF ISO 11885 (1)		mg/L		4,7

		Zn		NF ISO 11885 (1)		mg/L		<0,1

		Si		NF ISO 11885 (1)		mg/L		3,0

		B		NF EN ISO 17294-2 (1)		mg/L		0,0143

		Al		NF EN ISO 17294-2 (1)		mg/L		0,0031

		Cr		NF EN ISO 17294-2 (1)		mg/L		<0,0002

		Mn		NF EN ISO 17294-2 (1)		mg/L		0,0002

		Ni		NF EN ISO 17294-2 (1)		mg/L		0,0005

		Cu		NF EN ISO 17294-2 (1)		mg/L		0,0317

		As		NF EN ISO 17294-2 (1)		mg/L		<0,0001

		Se		NF EN ISO 17294-2 (1)		mg/L		<0,005

		Cd		NF EN ISO 17294-2 (1)		mg/L		<0,0001

		Sb		NF EN ISO 17294-2 (1)		mg/L		<0,0001

		Pb		NF EN ISO 17294-2 (1)		mg/L		0,0008

		Hg		NF EN ISO 17294-2 (1)		mg/L		<0,0001

		Dichlorméthane		NF EN ISO 10301 (1)		µg/L		<1,0

		Chloroforme		NF EN ISO 10301 (1)		µg/L		<1,0

		1,1,1-Trichloréthane		NF EN ISO 10301 (1)		µg/L		<1,0

		Tetrachlorméthane		NF EN ISO 10301 (1)		µg/L		<1,0

		1,2-Dichloroéthane		NF EN ISO 10301 (1)		µg/L		<0,3

		Trichloréthylène		NF EN ISO 10301 (1)		µg/L		<1,0

		Tetrachloréthylène		NF EN ISO 10301 (1)		µg/L		<1,0

		Somme (Trichlor+Tetrachlor)éthylène		NF EN ISO 10301 (1)		µg/L		<1,0

		Bromodichlorméthane		NF EN ISO 10301 (1)		µg/L		<1,0

		Dibromochlorométhane		NF EN ISO 10301 (1)		µg/L		<1,0

		Bromoforme		NF EN ISO 10301 (1)		µg/L		<1,0

		Somme THM		NF EN ISO 10301 (1)		µg/L		<5,0

		Benzène		NF ISO 11423-1 (1)		µg/L		<0,1

		Toluène		NF ISO 11423-1 (1)		µg/L		<0,1

		Ethylbenzène		NF ISO 11423-1 (1)		µg/L		<0,1

		m-/p- Xylène		NF ISO 11423-1 (1)		µg/L		<0,2

		o- Xylène		NF ISO 11423-1 (1)		µg/L		<0,1

		Somme BTEX		NF ISO 11423-1 (1)		µg/L		-

		Naphtalène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,01

		Acénaphtylène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,01

		Acénaphthène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,01

		Fluorène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,01

		Phénanthrène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,01

		Anthracène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,01

		Fluoranthène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,01

		Pyrène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,01

		Benzo(a)anthracène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,01

		Chrysène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,01

		Benzo(b)fluoranthène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,01

		Benzo(k)fluoranthène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,003

		Benzo(a)pyrène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,003

		Indeno(1,2,3-cd)pyrène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,003

		Dibenzo(a,h)anthracène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,01

		Benzo(ghi)perylène		ISO 28540 (1)		µg/L		<0,01

		Somme  HAP 11-16		ISO 28540 (1)		µg/L		-

		Benzo(j)fluoranthène		GC-MS (2)*		µg/L		<0,01

		BrO3-		(3)*		mg/L		<0,003

		Annexe		(3)*		Annexe		AR-24-TI-000513

		TH (Dureté totale)		NF T90-003 (1)		°f		11,1

		TAC (Titre Alcalimétrique Complet)		NF EN ISO 9963-1 (1)		°f		16
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil I


Bromat JT/f NG DIN EN ISO 15061:
2001-12


Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe


AMPA AN/f L8 DIN ISO 16308 (F 45):
2017-09


Atrazin AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Atrazin, 2-hydroxy- AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Bentazon AN/f L8 DIN 38407-35 (F35):
2010-10


Bromacil AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Chlorthalonilsulfonsäure M12,
R 417888


AN/f L8 DIN 38407-35 (F35):
2010-10


Clothianidin AN/f L8 DIN 38407-35 (F35):
2010-10


2,4-D AN/f L8 DIN 38407-35 (F35):
2010-10


Dimethenamid einschließlich
anderer Gemische seiner
Isomerbestandteile
einschließlich
Dimethenamid-P (Summe
aller Isomeren)


AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Dimethoat AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Diuron AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Epoxiconazol AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Fluazifop AN/f L8 DIN 38407-35 (F35):
2010-10


Flufenacet AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Glufosinat AN/f L8 DIN ISO 16308 (F 45):
2017-09


Glyphosat AN/f L8 DIN ISO 16308 (F 45):
2017-09


Haloxyfop AN/f L8 DIN 38407-35 (F35):
2010-10


Imidacloprid AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Isoproturon AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Isoxaben AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


MCPA AN/f L8 DIN 38407-35 (F35):
2010-10


Mecoprop (2,4-MCPP) AN/f L8 DIN 38407-35 (F35):
2010-10


Metazachlor AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Metolachlor AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Metsulfuron-methyl AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Metribuzin AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Nicosulfuron AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Pethoxamid AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Propyzamid AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Simazin AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Probenbezeichnung
Probennummer


BG Einheit


0,0025 mg/l


0,05 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,02 µg/l


0,025 µg/l


0,02 µg/l


0,025 µg/l


0,02 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,02 µg/l


0,025 µg/l


0,05 µg/l


0,05 µg/l


0,02 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,02 µg/l


0,02 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,02 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


2401012A-001
524000433


< 0,0025


< 0,05


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,02


< 0,050 1)


< 0,02


< 0,025


< 0,02


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,02


< 0,050 1)


< 0,05


< 0,05


< 0,02


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,02


< 0,02


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,05 1)


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,050 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode


Quinmerac AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Tebuconazol AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Terbuthylazin AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Terbuthylazin, desethyl- AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Tritosulfuron AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


nicht relevante Metaboliten


2,6-Dichlorbenzamid AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


N,N-Dimethylsulfamid AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Metazachloroxalsäure
(Metazachlor-OA)


AN/f L8 DIN 38407-35 (F35):
2010-10


Metazachlor-
ethansulfonsäure
(Metazachlor ESA)


AN/f L8 DIN 38407-35 (F35):
2010-10


Metolachlor OA AN/f L8 DIN 38407-35 (F35):
2010-10


Metolachlorsulfonsäure (CGA
380168 / CGA 354743)


AN/f L8 DIN 38407-35 (F35):
2010-10


Chloridazon AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


2-Hydroxy-terbuthylazin AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Terbuthylazin-desethyl-2-hy-
droxy


AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Organochlorpestizide
Chlorthalonil Metabolite
R471811


AN/f L8


Triazinherbizide


Atrazin, desethyl-2-hydroxy- AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Atrazin-desisopropyl-2-hy-
droxy


AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Harnstoffherbizide


Foramsulfuron AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Sonstige Pflanzenschutzmittel


Propachlor AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Tembotrion AN/f L8 DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Arzneimittel
Carbamazepin AN/f L8


Diclofenac AN/f L8


Ibuprofen AN/f L8 DIN 38407-47 (F47):
2017-07


Ketoprofen AN/f L8 DIN 38407-47 (F47):
2017-07


Lidocain AN/f L8 DIN 38407-47 (F47):
2017-07


Sonstige Parameter


Haloxyfop-methyl SF/f HQ DIN 38407-36 (F36):
2014-09


Probenbezeichnung
Probennummer


BG Einheit


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,05 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,05 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,05 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,01 µg/l


0,02 µg/l


0,025 µg/l


0,025 µg/l


0,02 µg/l


0,05 µg/l


2401012A-001
524000433


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,10 1)


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,025


< 0,05


< 0,025


< 0,025


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,050 1)


0,028


< 0,050 1)


< 0,10 1)


< 0,050 1)


< 0,050 1)


< 0,025


< 0,01


< 0,03 2)


< 0,025


< 0,025


< 0,02


< 0,05
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Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors


Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Bestimmungsgrenze musste aufgrund von Matrixeffekten erhöht werden.
Die Bestimmungsgrenze musste laborseitig erhöht werden.


2) Die Bestimmungsgrenze musste laborseitig erhöht werden.


Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Vorgebirgsstrasse 20, Wesseling) analysiert. Die
Bestimmung der mit L8 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.
Die mit SF gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins SOFIA GmbH (Rudower Chaussee 29, Berlin) analysiert. Die Bestimmung der
mit HQ gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-19579-02-00 akkreditiert.


/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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